
   
 

 01/10/2013  5.2מהדורה   הוראות הפעלה למשתמש
 2013מ" לחברת יו אס וי טק בע כל הזכויות שמורות 

 
 
 

  
 

 
  
 

 הוראות הפעלה למשתמש
  

COUGAR 3000S 2LC   2 בלבד אזורים לגילוי  
COUGAR 3000S 2EE   2אזורים לגילוי וכיבוי   
COUGAR 3000S 4M   4אזורים לגילוי וכיבוי   

 
 
 

COUGAR 3000S  
  בקרה ייעודית לגילוי וכיבוי אש

  
 
  
  
  

  



   
  

  

  

  5.2מהדורה     הוראות הפעלה למשתמש
  

 

 הוראות הפעלה למשתמש
  : נהפעולה תקיב

  .מהבהבת "מתח רשת"ירוקה נורית 

  :באזעקת אש
  .יחד עם נורית האזור המזעיק,  אדומה תהבהב"אזעקת אש"נורית 

 ."השתק צופר" 1' על לחצן מסרצופות שלוש פעמים לחץ , השתק צופרי אזעקה .1

 .המסומן באמצעות נורית האזור המהבהבת, גש לאזור האירוע .2

 .באירוע בהתאם להוראות הממוניםטפל  .3

  לחץ פעמיים רצופות על לחצן, החזר מערכת למצב עבודה רגיל, בגמר האירוע .4
 ."אתחול" 2' על לחצן מסומייד לחץ פעם אחת  "השתק צופר" 1' מס

  .102' דווח למכבי אש על גמר טיפול באירוע בטל .5

  :תקלהבהתראת 
  .התקוליחד עם נורית האזור ,  תהבהבצהובה "תקלה כללית"נורית 

 ."השתק צופר" 1' על לחצן מסרצופות שלוש פעמים לחץ , תקלה השתק צופר .1

 .ופעל בהתאם להוראות, באמצעות נורית המערכתתקלה את הזהה  .2

 .תדווח למחלקת שרו .3

    :  לשרותמספר טלפון

    :  לשרותמספר טלפון

    :  לשרותמספר טלפון

  

  

  תיאור האזור  אזור הגילוי

1    
2    
3    
4    

  

  .לפרוט יתר יש לקרוא את ההוראות הטכניות המצורפות לבקרה


